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1. Uvod  

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) regulira zaštitu od negativnih učinaka umjetne 

rasvjete na okoliš. Definirane su obveze svih subjekata, mjere za smanjenje svjetlosnog onečišćenja te 

metode praćenja i kontrole razine rasvijetljenosti. U okviru zakona, uređuju se uvjeti za planiranje, 

gradnju, održavanje i rekonstrukciju vanjske rasvjete, uz postavljanje ograničenja i zabrana vezanih uz 

prekomjernu rasvjetu. 

Zbog kontinuiranog razvoja urbanih i ruralnih područja, jedinice lokalne samouprave (JLS) sve više ulažu 

u modernizaciju javne rasvjete, s naglaskom na energetsku učinkovitost i smanjenje troškova. Javna 

rasvjeta ima ključnu ulogu ne samo u osiguravanju sigurnosti u prometu, već i u poticanju društvenih 

aktivnosti, čineći je važnim dijelom infrastrukture gradova i općina. Trenutno javna rasvjeta čini oko 1,3 – 

3 % globalne potrošnje električne energije, međutim značajan dio troškova JLS u urbanim sredinama 

odnosi se upravo na utrošenu el. energiju u javnoj rasvjeti. 

Zamjena tradicionalnih svjetiljki LED rasvjetom, uz implementaciju naprednih sustava upravljanja, 

omogućuje znatno smanjenje potrošnje energije i optimizaciju javne rasvjete, čime se smanjuju troškovi 

i negativni ekološki utjecaji. 

Planovi rasvjete, koje izrađuju lokalne samouprave, trebaju biti usklađeni s prostornim planovima te 

definiraju zone ugradnje i tehničke parametre rasvjete u skladu s važećim zakonodavnim okvirom. 

Također, važno je napomenuti da se uvođenjem pametnih sustava upravljanja rasvjetom može dodatno 

optimizirati potrošnja energije i smanjiti svjetlosno onečišćenje. 

Donošenjem Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11 i NN 14/19) postavljeni su zakonski 

temelji za regulaciju vanjske rasvjete s ciljem zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Zakon predviđa izradu 

planova rasvjete na razini jedinica lokalne samouprave i uspostavu konkretnih mjera za smanjenje 

svjetlosnog onečišćenja. 

Pravilnici koji definiraju način izrade kao i sadržaj samih Planova rasvjete su: Pravilnik o zonama 

rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN  

128/20) koji postavlja uvjete za upravljanje sustavima rasvjete, uključujući zone osvjetljenja, energetske 

standarde, te izbor i postavljanje svjetiljki. Pravilnik o mjerenju i praćenju rasvijetljenosti okoliša (NN 

22/23) koji propisuje način mjerenja svjetlosnog onečišćenja, sadržaj izvješća, te metode za procjenu 

utjecaja javne rasvjete. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana 

gradnje ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23), koji detaljno propisuje format i način dostave tih 

planova, te pruža upute za njihovu izradu u skladu s lokalnim potrebama i zakonodavnim okvirom. 

Plan rasvjete, koji izrađuju jedinice lokalne samouprave, temelji se na prostornim i urbanističkim 

planovima te definira tehničke specifikacije javne rasvjete, s posebnim naglaskom na racionalno 

korištenje energije. Moderni sustavi za upravljanje javnom rasvjetom omogućuju učinkovitu kontrolu 

osvjetljenja, smanjujući potrošnju energije i emisije stakleničkih plinova, uz zadržavanje potrebne razine 

sigurnosti i udobnosti. 

Uvođenje LED tehnologije u sustave javne rasvjete predstavlja značajan korak prema smanjenju potrošnje 

energije, nižim troškovima održavanja i manjim emisijama CO2. Ovi sustavi ne samo da poboljšavaju 

ekološku učinkovitost, već omogućuju i bolje upravljanje javnim prostorima, podržavajući sigurnost i 

promicanje društvenih i rekreativnih aktivnosti. 
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Važnost javne rasvjete nadilazi ekološke i ekonomske aspekte – ona ima i ključnu društvenu funkciju. 

Omogućuje sigurno i ugodno okruženje za stanovnike (posebno u noćnim satima), a istovremeno 

pridonosi očuvanju prirodnih resursa i održivom razvoju. 

 

2.  Zakonodavni okvir 

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11, NN 14/19) propisuje smjernice za zaštitu okoliša 

od negativnih učinaka umjetne rasvjete. Ciljevi Zakona uključuju: 

 definiranje odgovornosti svih sudionika, 

 uvođenje standarda rasvjetljavanja i ograničenja u korištenju vanjske rasvjete, 

 regulaciju planiranja, građenja, održavanja i modernizacije sustava javne rasvjete. 

Osobita pozornost posvećena je i sustavima upravljanja rasvjetom, metodama praćenja utjecaja na okoliš, 

te obvezama prilagodbe postojećih instalacija. 

Sukladno članku 12. Zakona, jedinice lokalne samouprave obvezne su izraditi Plan rasvjete i dostaviti ga 

nadležnom ministarstvu u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu pripadajućih pravilnika. Ovi pravilnici 

detaljno propisuju tehničke zahtjeve, sadržaj planova i postupke njihove provedbe. 

Pravilnici koji definiraju način izrade kao i sadržaj samih Planova rasvjete su: 

 Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) koji postavlja uvjete za upravljanje sustavima 

rasvjete, uključujući zone rasvijetljenosti, energetske standarde, te izbor i postavljanje 

svjetiljki. 

 Pravilnik o mjerenju i praćenju rasvijetljenosti okoliša (NN 22/23) koji propisuje način 

mjerenja svjetlosnog onečišćenja, sadržaj izvješća, te metode za procjenu utjecaja javne 

rasvjete. 

 Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje ili 

rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23), koji detaljno propisuje format i način dostave tih 

planova, te pruža upute za njihovu izradu u skladu s lokalnim potrebama i zakonodavnim 

okvirom. 

Plan rasvjete, koji izrađuju jedinice lokalne samouprave, temelji se na prostornim i urbanističkim 

planovima te definira tehničke specifikacije javne rasvjete, s posebnim naglaskom na racionalno korištenje 

energije. Moderni sustavi za upravljanje javnom rasvjetom omogućuju učinkovitu kontrolu osvjetljenja, 

smanjujući potrošnju energije i emisije stakleničkih plinova, uz zadržavanje potrebne razine sigurnosti i 

udobnosti. 

Uvođenje LED tehnologije u sustave javne rasvjete predstavlja značajan korak prema smanjenju potrošnje 

energije, nižim troškovima održavanja i manjim emisijama CO2 čime se doprinosi ublažavanju klimatskih 

promjena. Ovi sustavi ne samo da poboljšavaju energetsku učinkovitost, već omogućuju i bolje upravljanje 

javnim prostorima, podržavajući sigurnost i promicanje društvenih i rekreativnih aktivnosti. 
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Važnost javne rasvjete nadilazi samo ekološke i ekonomske aspekte; ona ima i ključnu društvenu 
funkciju, omogućujući sigurno i ugodno okruženje za stanovnike, posebno u noćnim satima, a 
istovremeno pridonosi očuvanju prirodnih resursa i održivom razvoju. 
 
 
3. Metodologija izrade Plana rasvjete 

Prema Pravilniku o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili 
rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23), Plan rasvjete mora sadržavati sljedeće obvezne dijelove:   
1. Tekstualni dio Plana 

 Definiranje zona rasvijetljenosti: Potrebno je opisati sve kriterije korištene iz prostornih planova i 
drugih izvora podataka vezanih uz prirodu i okoliš. Na temelju toga, grad se razvrstava u zone 
rasvijetljenosti prema propisima (E0-E4) i svakom području dodjeljuje se odgovarajuća razina 
osvjetljenja sukladno normama. 
 

 Terminski plan rada rasvjete: Definira se kada će se rasvjeta uključivati i isključivati, uz 
mogućnost primjene koncepta svjetlostaja (curfew), tj. smanjenja ili gašenja rasvjete tijekom 
dijela noći kako bi se smanjila potrošnja energije i svjetlosno onečišćenje. 

 
 Bilanca pokrivenosti: Prikazuje se tablični prikaz zona rasvijetljenosti, gdje su opisane površine i 

udjeli u ukupnoj površini obuhvata Plana. To uključuje ukupnu površinu koja je obuhvaćena 
sustavom rasvjete te omjer pokrivenosti u odnosu na vrste zona (npr. urbana, ruralna, prirodna). 
 

 Definiranje mjera zaštite posebno osjetljivih područja: Ovo poglavlje definira specifične mjere 
zaštite za zone koje su osjetljive na svjetlosno onečišćenje, poput prirodnih staništa ili područja s 
kulturnom baštinom. Ako neka područja ne mogu ispuniti zahtjeve za niske razine rasvjete (zone 
E0 ili E1), Plan mora predvidjeti posebne mjere ublažavanja utjecaja rasvjete. 
 

Napomena: U ovaj Plan uključen je i pregled problematike svjetlosnog onečišćenja radi boljeg 
razumijevanja potreba zaštite. 

 
2. Grafički dio Plana 

 Kartografski prikaz zona rasvijetljenosti: Grafički dio sadrži kartografski prikaz zona 
rasvijetljenosti s detaljnim opisom svakog područja prema zoniranju (E0-E4). Ovi prikazi trebaju 
biti izrađeni na službenim državnim kartama, a svi podaci moraju biti u formatu koji je 
kompatibilan s GIS sustavima (HTRS96/TM referentni koordinatni sustav). 
 

3. Obvezni prilozi 
 U prilozima Plana moraju se priložiti dokumenti koji dokazuju da je tijekom izrade Plana 

provedena javna rasprava i savjetovanje s građanima. Ti dokumenti trebaju sadržavati 
informacije o načinu informiranja javnosti, provedenim savjetovanjima te pristiglim komentarima 
i prijedlozima građana, kao i način na koji je Plan pred-stavljen javnosti. 
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4. Definiranje zona rasvijetljenosti 

 
Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja 
rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) dijeli područje Republike Hrvatske na zone rasvijetljenosti ovisno o 
sadržaju i aktivnostima prostora.   
 
Zone rasvijetljenosti su: 
• E0 – područja prirodne rasvijetljenosti, 
• E1 – područja tamnog krajolika, 
• E2 – područja niske ambijentalne rasvijetljenosti, 
• E3 – područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti  
• E4 – područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti. 
Rasvijetljenost pojedinih površina u određenoj zoni rasvijetljenosti zavisi od njene namjene. 
 

Zona E0 – područja prirodne rasvijetljenosti 

Opis: Blizine većih profesionalnih zvjezdarnica, parkovi tamnog neba, prirodna područja otvorenog 
prostora, područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste. Zaštićena područja – strogi rezervati, 
posebni rezervati, te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova. 
Skloništa divljih vrsta, dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. 

 

Kriteriji za zonu E0: Područja gdje vanjska rasvjeta ozbiljno i negativno utječe na prirodno okruženje. 
Utjecaji uključuju ometanje bioloških ciklusa flore i faune i/ili onemogućavanje ljudima u uživanju i 
uvažavanju prirodnog okoliša. Očekivanja ljudi u tim područjima prilagođena su mraku – očekuju da će 
vidjeti vrlo malo ili nimalo svjetla. 

Prirodna područja otvorenog prostora - šumska područja; livade i pašnjaci; prirodna i umjetna vodena 
tijela – npr. rijeke, jezera, bare, lokve, bazeni za navodnjavanje, ribnjaci važni za očuvanje ptica. 

Područja oko važnih podzemnih skloništa za šišmiše (najmanje 100 m) – koridori kretanja od skloništa 
prema lovnim staništima nisu osvijetljeni; zeleni mostovi s gornje strane i najmanje 300 m sa svake 
strane ulaza zelenog mosta važni za migraciju strogo zaštićenih vrsta i njihovog plijena; prijelazi za divlje 
životinje. 

Čitavo područje strogog rezervata. 

Posebni rezervati u slučajevima kada vanjska rasvjeta narušava svojstva zbog kojih su proglašeni. 

Područja stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, osim ako posebnim 
propisom kojim se uređuje zaštita i očuvanju zaštićenih područja nije predviđeno drugačije. 
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Dijelovi krajobraza u naseljima važni za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje s 
osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste (neosvijetljeni dijelovi velikih parkova i perivoja koji se 
nastavljaju na rijeke, jezera, potoke itd.). 

Dijelovi krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja 
krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, 
širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači 
itd.). 

Sukladno tome, rasvjeta se u zoni E0 ne postavlja osim ako je nužna; kada nije potrebna, treba biti 
ugašena. 

Zona E1 – područja tamnog krajolika 

 

Opis: Ruralna i urbana područja i područja s ograničenom noćnom aktivnosti. Građevine unutar prirodnih 
područja otvorenog prostora. . lokalne prometnice uglavnom su nerasvijetljene Zaštićena područja izvan 
granica naselja osim zaštićenih područja u E0. Zaštićena područja unutar granica naselja važna za strogo 
zaštićene vrste ukoliko su u području naselja ključna staništa i njihova skloništa - također pripadaju zoni 
E1.“. Skloništa i staništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja 

 

Kriteriji za zonu E1: Područja gdje vanjska rasvjeta negativno utječe na floru i faunu ili bitno remeti 
karakter područja. 

Ruralna i urbana područja s ograničenom noćnom aktivnošću izvan granica naselja važna za divlje vrste 
osjetljive na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste ukoliko su u području 
ključna staništa i skloništa izvan naselja vezano uz aktivnost ljudi. Dijelovi ruralne i urbane 
zelene/krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja 
krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, 
širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači 
itd.). 

Građevine u područjima izvan naselja s ograničenom ljudskom aktivnosti unutar prirodnih područja 
otvorenog prostora. Skloništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja nisu izravno 
osvijetljena i osigurani su tamni koridori kretanja prema ključnim staništima (prehrana, pijenje vode, 
migracije) uz poštivanje izbjegavanja izravnog osvjetljavanja izlaza iz skloništa te ostavljanja tamnog 
koridora između skloništa i lovnog staništa. Vizura stanovnika i korisnika je prilagođena razinama slabe 
rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta se može koristiti za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno jednolično ili 
kontinuirano. U svjetlostaju, većinu rasvjete treba smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. 
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Zona E2 – područja niske ambijentalne rasvijetljenosti: Građevinska područja naselja, rezidencijalne 
zone, zaštićena područja osim dijelova koji su u zonama E0 i E1, zone korištenja unutar parkova prirode i 
nacionalnih parkova, zaštićena područja unutar granica naselja. 

 

Kriteriji za zonu E2: Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim 
razinama rasvijetljenosti. Zona E2 obuhvaća i dijelove naselja unutar parkova prirode i nacionalnih 
parkova u kojima je potrebna javna rasvjeta radi sigurnosti (npr. za prometnice kroz naselje). Također, 
obuhvaća i ostala zaštićena područja unutar granica naselja gdje se, zbog sigurnosti prometa, koristi 
javna rasvjeta. 

Zona E3 – područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti 

Opis - područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti: obuhvaća industrijske i veće trgovačke zone 
(izdvojene izvan naselja i one unutar naselja) te glavnu prometnu infrastrukturu. 

Kriteriji za zonu E3: Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim 
do srednje jakim razinama rasvijetljenosti. U zonu E3 ubrajaju se sve javne prometnice za motorna vozila, 
kako one unutar tako i one izvan naselja, osim onih prometnica koje su razvrstane u zonu E2 (unutar 
naselja) ili u zone E0/E1. U takvim je područjima rasvjeta nužna radi sigurnosti, ugođaja i vidljivosti, te je 
često postavljena u kontinuiranom nizu i s ujednačenim intenzitetom. U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se 
može smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti korisnika. 

 

Zona E4 – područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti  

Opis: Zona E4 obuhvaća urbana područja komercijalnog karaktera s visokim stupnjem noćne aktivnosti. 

Kriteriji za zonu E4: Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena  visokim 
razinama osvijetljenosti (i intenzivnim svjetlosnim reklamama itd.). Zona E4 uključuje i najvažnije 
prometnice i trgove u gradskim središtima. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugođaj, 
udobnost i često je jednolična i / ili kontinuirana. Rasvjeta se može smanjiti u većini područja tijekom 
svjetlostaja, proporcionalno smanjenju razine aktivnosti. 
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Usklađenost sa važećim prostornim planovima  

Plan rasvjete mora biti usklađen s prostornim i urbanističkim planovima, a tehnički parametri rasvjete u 
skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19). 
Definiranje zona rasvijetljenosti treba izvršiti prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/22), temeljem 
slijedećih važećih prostornih planova: 
 

 Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije – Odluka o donošenju objavljena u Službenom 

vjesniku VSŽ br. 7/02, s kasnijim izmjenama i dopunama: 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 14/20 i 22/21.  

 Prostorni plan uređenja Grada Iloka (PPUG Ilok) – Donesen 2006. (Sl. vjesnik VSŽ br. 17/06), te 

izmjene i dopune: I. izmjena 2011. (Sl. vj. 16/11), II. ciljana izmjena 2015. (Sl. vj. 2/15), III. izmjena 

2019. (Sl. vj. 17/19). Pročišćeni tekst PPUG Ilok objavljen je 2020. (Sl. vj. 2/20)  

 

 

Prema ovim prostornim planovima te kriterijima propisanim pravilnicima, cjelokupno područje 

Grada Iloka razvrstano je u zone E0, E1, E2 i E3 (nemamo rasvjete prema kriterijima za zonu E4 

na području Grada Iloka) 

 

Definiranje zona rasvijetljenosti se izvršava prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, 

dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 

128/20) 
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Tablica 1 Zone rasvijetljenosti – Grad Ilok 
 
 

zona kriterij prema prostornim planovima ukupna površina 
(km2) 

E0 gospodarske šume (Š1) 

vodena površina rijeke Dunav uključujući i rukavce i mrtvice, te druge 
veće vodene površine (V) 

rekreacijski ribnjaci (RI) 

35,54 

E1 osobito vrijedno obradivo tlo (P1) 

ostala obradiva tla (P3) 

ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) 

akumulacija za obranu od poplava (AP) 

86,51 

E2 izgrađeni dio građevinskog zemljišta 

neizgrađeni i uređeni dio građevinskog zemljišta 

gospodarske namjene: ugostiteljsko-turistička namjena (T) 

pristanište/luka: riječno putničko pristanište/luka (L1), riječno teretno 
pristanište/luka (L2) 

zona javne i društvene namjene “Principovac” (D) 

sportsko-rekreacijska namjena (R) osim ako površinu dijeli s namjenom 
koja pripada zoni rasvijetljenosti nižoj od E2 

6,29 

E3 gospodarske namjene: proizvodne (I), komunalno-servisna zona (K3) 

prometnice 

0,72 

E4 nema područja u zoni E4 na području Grada Iloka  

 Ukupno: 129,06 

 
Tablica 1: Zone rasvijetljenosti – Grad Ilok 
 (Na temelju navedenih planova i kriterija zoniranja, područje Grada Iloka razvrstano je u četiri zone 
rasvijetljenosti (E0–E3), kako je prikazano u Tablici 1) 
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5. Svjetlosno onečišćenje 

Definicija i utjecaji svjetlosnog onečišćenja 

Svjetlosno onečišćenje označava prekomjerno ili nepotrebno emitiranje umjetne svjetlosti u okoliš noću, 
zbog čega dolazi do odstupanja od prirodne tame noćnog neba. Prema zakonskoj definiciji, to je svaka 
promjena razine prirodne noćne svjetlosti uzrokovana ljudskim izvorima svjetla koja može štetno utjecati 
na okoliš i ljude 

Takva rasvjeta ima višestruke negativne posljedice: 

Ekološki utjecaji: Pretjerana noćna rasvjeta remeti prirodni ritam izmjene dana i noći u ekosustavima. 
Time se narušavaju orijentacija i ponašanje noćnih životinja (npr. ptica selica, šišmiša, kukaca), a može se 
poremetiti i rast biljaka te cjelokupna ravnoteža u zaštićenim prirodnim područjima  

Primjerice, jaki izvori svjetla privlače insekte i šišmiše, koji zatim postaju laka meta predatorima u 
osvijetljenom prostoru. Posljedično, svjetlosno onečišćenje ugrožava opstanak i bioraznolikost osjetljivih 
vrsta u noćnim ekosustavima. 

Zaštićena područja i noćno nebo: U područjima koja su posvećena očuvanju noćnog krajobraza (npr. 
parkovi tamnog neba, zvjezdarnice) umjetna rasvjeta uzrokuje tzv. svjetlosni sjaj neba (engl. skyglow), 
koji onemogućuje promatranje zvijezda i astronomskih pojava  

U područjima posvećenima očuvanju noćnog krajobraza (poput parkova tamnog neba ili zvjezdarnica), 
umjetna rasvjeta stvara tzv. svjetlosni sjaj neba (sky glow), koji onemogućuje promatranje zvijezda i 
astronomskih pojava. Raspršena svjetlost uzrokuje svjetleću izmaglicu iznad naselja i gradova, 
narušavajući prirodni mrak noći. Posljedično su ugroženi uvjeti rada astronomskih opservatorija, a 
smanjuje se i estetska vrijednost noćnog neba kao dijela prirodne baštine 

Energetski aspekt: Svjetlost usmjerena u nebo ili izvan područja koje treba osvijetliti predstavlja čisti 
gubitak energije. Procjenjuje se da značajan udio potrošnje javne rasvjete zapravo nepotrebno 
rasvjetljava nebo ili okolne objekte, umjesto ciljane površine. Takva rasvjeta rasipa električnu energiju. 
Time se nepotrebno povećavaju i emisije CO₂ povezane s proizvodnjom te energije. S ekološkog i 
ekonomskog stajališta, svaka nepotrebno emitirana rasvjeta predstavlja i suvišan trošak i doprinos 
klimatskim promjenama. 

Utjecaj na zdravlje ljudi: Pretjerana noćna osvijetljenost i posebno svjetlo visokog udjela plavog spektra 
(hladno bijelo) može remetiti cirkadijalni ritam kod ljudi. Izloženost jakom svjetlu noću potiskuje lučenje 
melatonina, hormona spavanja, što dovodi do poremećaja sna, umora i dugoročno potencijalno višeg 
rizika za određene zdravstvene probleme (npr. kardiovaskularne bolesti, depresija). Također, bliještanje 
(odsjaj) jakih rasvjetnih tijela može privremeno zaslijepiti sudionike u prometu i ugroziti sigurnost. Dakle, 
kontrola svjetlosnog onečišćenja važna je i za javno zdravlje i sigurnost. 

Zakonski okvir i propisi u Republici Hrvatskoj o svjetlosnom onečišćenju 

Hrvatska spada među zemlje s naprednim zakonodavstvom o svjetlosnom onečišćenju, što potvrđuje 
donošenje posebnog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja  2019. godine (NN 14/19). Tim Zakonom 
propisane su mjere zaštite okoliša od štetnih učinaka rasvjete, obveze pravnih i fizičkih osoba te okviri za 
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planiranje i upravljanje rasvjetom. Zakon je zamijenio raniji propis iz 2011. godine i postavio jasnije 
ciljeve: smanjenje svjetlosnog onečišćenja radi zaštite ljudskog zdravlja, bioraznolikosti, noćnog neba i 
energetske učinkovitosti. Jedna od ključnih obaveza po Zakonu je da jedinice lokalne samouprave 
(gradovi i općine) moraju izraditi Plan rasvjete i Akcijski plan rasvjete za svoje područje, u kojem će 
planirati sustav vanjske rasvjete u skladu s propisanim standardima zaštite. 

Na temelju ovoga Zakona doneseni su provedbeni propisi koji detaljno uređuju tehničke zahtjeve za 
rasvjetu. Uredba o ograničavanju svjetlosnog onečišćenja okoliša (NN 128/20; ranije objavljena kao NN 
55/20) propisuje: klasifikaciju zona rasvijetljenosti, granične vrijednosti rasvjetljavanja i svjetlosnog toka, 
uvjete za izbor i ugradnju svjetiljki, te načine upravljanja rasvjetnim sustavima. Prema toj uredbi, cijelo 
područje države dijeli se na zone rasvijetljenosti E0, E1, E2, E3 i E4 ovisno o tipu prostora i potrebnoj 
rasvjeti (npr. E1 – prirodno tamna područja, E4 – gradska središta). Za svaku zonu propisane su 
maksimalno dopuštene razine osvijetljenosti (horizontalne i vertikalne, prije i tijekom tzv. svjetlostaja) 
kako bi se spriječilo prekomjerno rasvjetljavanje okoliša noću. 

Vrlo važan parametar je ograničenje rasipanja svjetlosti izvan željene površine. Propis definira 
onečišćujuće svjetlo kao udio svjetlosnog toka koji zrači iznad horizontalne ravnine svjetiljke (ULOR) . U 
skladu s time, određene su granične vrijednosti dopuštenog svjetlosnog toka iznad horizonta za nove 
instalacije javne rasvjete. U najosjetljivijim zonama (E0 i E1) nije dopušten nikakva distribucija svjetla 
iznad vodoravne ravnine (ULOR=0%), dok su u urbanijim zonama dopuštena vrlo mala odstupanja: do 1% 
u zoni E2, do 2% u zoni E3 te maksimalno 3% u najjače osvijetljenoj zoni E4. Ova stroga ograničenja 
praktično znače da sve nove svjetiljke trebaju biti izvedene s optikom koja ne emitira svjetlo direktno u 
nebo. 

Također, Uredba propisuje ograničenja spektra i intenziteta izvora svjetlosti. Korelirana temperatura boje 
(CCT) javne rasvjete ograničena je na najviše 3000 K u standardnim uvjetima.  U posebno zaštićenim 
područjima (npr. parkovi prirode, zona oko zvjezdarnica) još su stroža pravila – dozvoljena je 
temperatura boje do 2200 K.  Time se favorizira toplija rasvjeta koja manje narušava noćni ekosustav i 
ljudski ritam, za razliku od hladno-bijele LED rasvjete koja emitira više plavog svjetla.  

U pogledu upravljanja, propisani su koncepti adaptivne rasvjete. Uredba uvodi pojam svjetlostaja 
(noćnog režima smanjenja rasvjete) – lokalne vlasti Planom rasvjete definiraju razdoblje tijekom noći 
kada se rasvjeta gasi ili prigušuje, minimalno na tri sata oko pola noćnog razdoblja. Tijekom svjetlostaja 
intenzitet rasvjete mora se smanjiti na određeni postotak ili u potpunosti isključiti, ovisno o vrsti rasvjete 
(npr. dekorativna, javna). Na taj način se osigurava da u doba najmanje aktivnosti (kasna noć) javna 
rasvjeta ne stvara nepotrebno onečišćenje. 

Zakonski okvir ujedno definira i rokove prilagodbe: postojeći sustavi rasvjete moraju se postupno 
uskladiti s novim standardima. Predviđen je prijelazni period od12 godina tijekom kojeg jedinice lokalne 
samouprave trebaju provesti zamjenu ili doradu nesukladnih rasvjetnih tijela. Provedba ovih propisa 
osigurava dugoročno smanjenje svjetlosnog onečišćenja na razinu prihvatljivu za okoliš i društvo, uz 
očuvanje sigurnosti i funkcionalnosti javne rasvjete. Provedba navedenih mjera dugoročno će smanjiti 
svjetlosno onečišćenje na razinu prihvatljivu za okoliš i društvo, uz očuvanje sigurnosti i funkcionalnosti 
javne rasvjete. 
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6. Terminski plan rada rasvjete 

 Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) predviđeno je razdoblje tijekom noći u kojem se vanjska 

rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. To se odnosi na cestovnu, javnu, 

dekorativnu, krajobraznu, prigodnu te onu za zaštitu i oglasne ploče. Noć je definirana kao razdoblje od 

zalaska Sunca do zore. Smanjenje rasvjete počinje u sredini noći (početak svjetlostaja) i ne smije trajati 

manje od tri sata. 

Tijekom svjetlostaja intenzitet cestovne i javne rasvjete mora se smanjiti na propisanu razinu svjetlostaja 

(prema vrijednostima iz Pravilnika o zonama rasvijetljenosti). 

Za vrijeme trajanja svjetlostaja intenzitet dekorativne, krajobrazne i prigodne rasvjete te oglasnih ploča 

mora se smanjiti na najmanje 50 % od početnog intenziteta ili se mora ugasiti.  

Dekorativnu rasvjetu na području Tvrđave grada Iloka, kao i pojedinih građevina u staroj gradskoj jezgri, 

dopušteno je koristiti tijekom cijele godine uz obavezno prigušenje tijekom svjetlostaja. Za dekorativnu 

rasvjetu moguće je koristiti sustave s promjenjivom temperaturom boje (uključujući RGB, RGBW, RGBA 

sustave), te svjetlosne izvore s temperaturom boje do 3000 K. 

Dekorativna rasvjeta objekata od posebnog značaja za Grad Ilok (kao što su Muzej Grada Iloka, povijesne 

zidine, sakralni objekti, Zgrada Gradskog poglavarstva, Gradska knjižnica i dr.) smatra se sastavnim 

dijelom sustava javne rasvjete Grada Iloka. Riječ je o trajnoj vanjskoj rasvjeti koja se koristi za isticanje 

obilježja tih građevina od javnog interesa, čime se nadopunjuje osnovna funkcionalna rasvjeta javnih 

površina u gradu. Održavanje i upravljanje dekorativnom rasvjetom provodi se u sklopu jedinstvenog 

sustava javne rasvjete Grada, uz iste standarde kvalitete i sigurnosti kao i za ostalu komunalnu rasvjetu. 

Napomena: Tvrđava i stara jezgra nalaze se u zoni E1, stoga je propisano obvezno prigušenje tijekom 

svjetlostaja 

 

Dekorativna rasvjeta treba biti opremljena suvremenim sustavom upravljanja koji omogućuje preciznu 

regulaciju svake pojedine svjetiljke, te vremensko upravljanje kako bi se za vrijeme trajanja svjetlostaja 

osigurala mogućnost reguliranja svjetlosnog toka. Putem daljinskog upravljanja ili pretprogramiranih 

svjetlosnih scena treba biti omogućeno  prilagođavanje intenziteta osvjetljenja, trajanje osvjetljenja, što 

omogućuje postizanje željenih vizualnih efekata uz kontroliranu potrošnju energije. 

U redovnom režimu, dekorativna rasvjeta mora biti automatski isključena (ili prigušena za najmanje 50% 

intenziteta) najkasnije do 1:00 sata noću. Izuzetak su posebne prigode – tijekom održavanja javnih 

manifestacija, proslava ili blagdanskih razdoblja – kada se režim rada dekorativne rasvjete privremeno 

može prilagoditi specifičnim potrebama događaja. U takvim slučajevima rasvjeta može ostati uključena 

duže od uobičajenog vremena, uz uvjet da se priguši za najmanje 50%  ili isključi odmah po završetku 

događanja.  
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Izuzeća i specijalni uvjeti 

 Sigurnosna rasvjeta: Na ključnim točkama (npr. raskrižja, pješački prijelazi, javni objekti) 

sigurnosna rasvjeta ostaje aktivna tijekom cijele noći, bez gašenja. 

 Rasvjeta za posebne događaje: Za vrijeme specifičnih događaja, poput kulturnih i sportskih 

manifestacija, rasvjeta se može održati izvan redovnog rasporeda, no mora biti isključena 

najkasnije jedan sat nakon završetka događaja. 

 Od navedenog plana dozvoljena su sljedeća izuzeća koja nastaju zbog: 

rasvjetljavanja proizvodnog pogona i energetskih objekata, koje je namijenjeno proizvodnom 

procesu za vrijeme rada te 30 minuta prije početka i 30 minuta nakon završetka rada, u skladu s 

tehnološkim procesom, radnim okolišem i propisima zaštite na radu, pritom poštujući zabranu 

korištenja izvora svjetlosti bilo koje vrste usmjerenih u nebo 

 

 uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim događajima ili 

okolnostima koje mogu izazvati veće materijalne štete, ugrožavati zdravlje i živote ljudi te u 

većim razmjerima narušavati okoliš Zakonom se zabrana ne primjenjuje na privremena rasvjetna 

tijela i to za svjetiljke koje se koriste: 

o za vrijeme pripreme, trajanja i sanacije radova na otvorenim površinama 

gradilišta na kojima se, u skladu s propisima, obavlja djelatnost građenja, 

održavanje, sanacija, intervencija ili drugi radovi na otvorenom 

o na javnim priredbama u vremenu održavanja priredbi ili velikih događaja 

(zabave, koncerti i sl.) najranije 1 sat prije i najkasnije 1 sat nakon završetka 

priredbe 

o  na sportskim igralištima, najranije 1 sat prije i najkasnije 1 sat nakon završetka 

sportske ili druge manifestacije 

o kao dekorativna ili prigodna vanjska rasvjeta zgrada i drugih građevina te javnih 

površina tijekom trajanja blagdana u razdoblju od 25. studenoga do 12. siječnja i 

raznih manifestacija koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju planom rada 

dekorativne ili prigodne vanjske rasvjete, pritom poštujući zabranu korištenja 

svjetlosnih snopova bilo koje vrste usmjerenih u nebo u skladu s Zakonom 

 

 Tijekom dana rasvjeta smije raditi u posebnim slučajevima, a to su: 

Vrlo loši vremenskih uvjeta kao što su: usta magla, jaka kiša ili snijeg, održavanje 

i sl., odnosno kada se radi o potrebi uključivanja rasvjete za zaštitu. 
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7. Bilanca pokrivenosti  

 
U tablici br. 2 prikazane su površine pojedinih zona rasvijetljenosti, kako su određene kartografskim 
prikazom “Zone rasvijetljenosti”. 

 

Zona Površina (ha) Udio (%) 

E0 3554 27,54 % 

E1 8651 67,03 % 

E2 629 4,87 % 

E3 72 0,56 % 

E4 0 0 

Ukupno: 12906 100,00% 
 

Tablica 2: Zone rasvijetljenosti – površina i udio po zoni 

 

Slika 1: Bilanca pokrivenosti zona rasvijetljenosti 

 
Kao što je vidljivo iz Tablice 2 i sa Slike 1, najveći udio površine (preko dvije trećine) pripada zoni E1. Iz 
toga zaključujemo da na području Grada Iloka prevladavaju zelene površine – šume, poljoprivredna i 
druga prirodna zemljišta – dok su urbane izgrađene zone relativno malog obuhvata. 

 

 

 

 

 

 

E0 E1 E2 E3
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Kroz Grad Ilok prolazi nekoliko važnih prometnica koje se mogu razvrstati u zone rasvijetljenosti (ovisno 

o kategoriji i okruženju): 

 Državna cesta D2 – glavna je prometna os koja povezuje Ilok s Vukovarom i ostatkom Hrvatske 

prema zapadu, te vodi istočno do državnog graničnog prijelaza Ilok–Bačka Palanka (Republika 

Srbija). D2 prati tok Dunava i prolazi kroz sam grad Ilok (glavna gradska ulica) te dalje spaja 

naselja u okruženju. 

 Obilaznica Iloka (brza cesta – “Srijemska transverzala”) –državna. Do sada je izgrađena dionica 

od 1,8 km koja funkcionira kao zapadna obilaznica Grada Iloka (puštena u promet 2011.). 

Planirano je produženje trase od Iloka preko područja između Bapske i Šarengrada prema Lovasu 

i Tovarniku, radi brze veze na autocestu A3 kod Lipovca. 

 Županijska cesta ŽC4198 (Ilok – Šarengrad – Bapska) –spaja iločka prigradska naselja Šarengrad 
na obali Dunava i Bapsku u unutrašnjosti.  
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8. Mjere zaštite posebno osjetljivih područja 

U skladu s člankom 30. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, jedinice lokalne samouprave dužne 

su unutar 12 godina od donošenja Zakona uskladiti svu postojeću rasvjetu s novim standardima. Ti rokovi 

za usklađivanje postojeće rasvjete primjenjuju se i na provođenje mjera iz ovoga Plana, te će detaljan 

plan prilagodbe biti utvrđen Akcijskim planom rasvjete. Ovaj Plan definira zone rasvijetljenosti prema 

Pravilniku i sukladno tome sve postojeće i nove instalacije rasvjete morat će zadovoljavati uvjete zone u 

kojoj se nalaze. U zoni E1 dopušta se korištenje dekorativne rasvjete (uz pridržavanje mjera prigušenja 

tijekom svjetlostaja, kako je opisano u poglavlju 6) za sljedeće građevine: Tvrđava Ilok, objekti unutar 

stare gradske jezgre.  

U zonama rasvijetljenosti E0 koje obuhvaćaju dijelove  zaštićenih prirodnih područja, ne smije se uvoditi 

nova rasvjeta osim ako je nužna iz sigurnosnih razloga. U takvim iznimnim slučajevima rasvjeta mora biti 

minimalne snage, s potpuno usmjerenim svjetiljkama koje ne emitiraju svjetlo iznad horizonta, i ugašena 

tijekom noćnog svjetlostaja.  

 

Ekološka mreža Natura 2000 na području Grada Iloka 

Na administrativnom području Grada Iloka nalaze se zaštićena područja ekološke mreže NATURA 2000, 

konkretno područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS). Evidentirana su tri NATURA 

2000 područja: 

 HR2000372 “Dunav – Vukovar” – obuhvaća riječni tok Dunava s poplavnim priobaljem u ovom 

dijelu Podunavlja. To je POVS područje važno za očuvanje riječnih staništa i vrsta vezanih uz 

Dunav. 

 HR2001500 “Stepska staništa kod Bapske” – područje suhog pašnjaka i stepske vegetacije u 

okolici naselja Bapska. POVS područje značajno za rijetke stepske vrste (npr. kolonije tekunice i 

dr.). 

 HR2001502 “Stepska staništa kod Šarengrada” – sličan tip staništa na području iznad 

Šarengrada. Ova dva “stepska” lokaliteta predstavljaju vrijedna otvorena travnata staništa na 

krajnjem istoku Hrvatske. 
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Prijedlog mjera zaštite za Natura 2000 područja  

1. HR2000372 “Dunav – Vukovar” (riječna i poplavna staništa) 

 Zadržati i održavati samo javnu rasvjetu uz Dunav u naseljenim mjestima  gdje je to nužno na 

šetnicama uz Dunav. Time se osigurava da veliki dijelovi riječnih obala ostanu u mraku, uz 

minimalno narušavanje staništa noćnih životinja. Ako se planiraju novi objekti ili sadržaji uz rijeku, 

treba preferirati nerasvijetljene zone ili koristiti isključivo privremeno osvjetljenje po potrebi  

  Na dijelu Tvrđave u Iloku koji je u manjem dijelu u obuhvatu  ekološke mreže (Tvrđava Ilok i 

povijesna jezgra, koje su svrstane u zonu E1 zbog osjetljivosti) dekorativna rasvjeta mora biti 

opremljena sustavom regulacije intenziteta, te se za vrijeme noćnog svjetlostaja automatski 

smanjuje intenzitet svjetla najmanje 50% u odnosu na puni sjaj, ili se rasvjeta u potpunosti gasi. 

Time se osigurava očuvanje prirodnog mraka tijekom dijela noći kada rasvjeta nije nužna. 

 Vremensko ograničenje rada rasvjete: Dekorativna rasvjeta na kulturno-povijesnim objektima u 

blizini staništa osjetljivih vrsta treba biti isključena najkasnije do 1:00 sata iza ponoći u redovnim 

okolnostima. Izuzetno, u posebnim prigodama (javne manifestacije, proslave ili blagdani) 

dopušteno je privremeno produljiti rad rasvjete – takva pojačana rasvjeta može trajati najviše do 

jedan sat nakon završetka događaja, nakon čega se sustav vraća na uobičajeni režim.  

 Usmjerenje svjetla i sprječavanje rasipanja: Sva dekorativna i krajobrazna rasvjeta mora imati 

svjetiljke i optike podešene tako da svjetlosni tok minimalno izlazi izvan gabarita ciljane površine 

koja se osvjetljava.  

 Korištenje toplije boje svjetla: U dekorativnoj rasvjeti preferiraju se izvori svjetla toplije boje (do 

3000 K) i sustavi s promjenjivom temperaturom boje (RGB, RGBW i RGBA)  

 

2. HR2001500 “Stepska staništa kod Bapske” (suhi pašnjaci i livade) 

 U okviru Plana rasvjete potrebno je ove travnjake i neposredni okoliš kategorizirati kao osjetljivu 

zonu rasvijetljenosti (E1) To znači da bi cijelo područje stepskih staništa trebalo ostati bez nove 

stalne rasvjete. Ako je nužno postaviti rasvjetu koristiti minimalan broj rasvjetnih tijela i samo na 

kritičnim mjestima. Svjetiljke moraju biti usmjerene od travnjaka .  

 Na području stepskih staništa i njihovoj neposrednoj okolini ne smije biti dekorativne rasvjete. To 

uključuje i izbjegavanje jakih reflektora na poljoprivrednim gospodarskim objektima koji bi noću 

bili usmjereni prema otvorenim pašnjacima.  

3. HR2001502 “Stepska staništa kod Šarengrada” (stepsko područje na uzvisini iznad 

Šarengrada) 

 Područje livada Šarengradskih stepa treba ostati nerasvijetljeno, uz iznimku rasvjete na samom 

rubu naselja Šarengrad koja je potrebna za sigurnost stanovništva. S obzirom da je stepsko 

stanište okruženo šumom, bitno je da šumski rub ostane mračan. Preporuka je ne osvjetljavati 
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rubne poljoprivredne parcele niti postavljati osvjetljenje duž šumskih putova koji izlaze na 

travnjak.  

 

 

6.2. Dekorativna rasvjeta 

Dozvoljena je primjena dekorativne rasvjete za sljedeće građevine i objekte: 

 Muzej grada Iloka 

 Dječji vrtić „Crvenkapica“  

 Zgrade gradske uprave u Iloku 

 Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 

 Grb obitelji Odescalchi u perivoju 

 Skulptura Portal u perivoju 

 Križ uz istočni ulaz u citadelu 

 Obrambene zidine s kulama u povijesnom dijelu Grada Iloka 

 Kurija Brnjaković 

 Turska kupelj - Hamam 

 Bastion 

 Barbakan 

 Kapelica sv. Ivana Nepomuka 

 Žitnica 

 Turski mauzolej – Turbe 

 Osnovna škola Julija Benešića 

 Crkva sv. Ivana Kapistrana i Franjevački samostan 

Za navedene lokacije dopuštena je uporaba dekorativnih rasvjetnih sustava s: 

 Promjenjivom temperaturom boje 

 RGB, RGBW i RGBA tehnologijom 

 Izvorima svjetlosti s koreliranom temperaturom boje do 3 000 K 

Za korištenje dekorativne rasvjete na lokacijama unutar zone E1 koje nisu obuhvaćene ovim 

popisom, potrebno je prethodno ishoditi odobrenje nadležnog tijela za zaštitu prirode. 
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9. Zaključak 

Jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi plan rasvjete u skladu s važećim propisima i redovito ga 
ažurirati. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili 
rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23), te Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20) precizno definiraju 
uvjete i zahtjeve za izradu ovih planova u skladu s važećim propisima. Propisi uključuju kategorizaciju 
zona rasvijetljenosti, osiguranje energetske učinkovitosti i smanjenje svjetlosnog onečišćenja. 

Javna rasvjeta – kao jedan od značajnijih potrošača električne energije – također predstavlja ključnu 
infrastrukturnu komponentu općina i gradova. Primjenom LED tehnologije, pametnih sustava upravljanja 
i optimizacijom regulacije, moguće je značajno smanjiti potrošnju energije te ostvariti financijske uštede, 
te ostvariti i druge benefite (poput smanjenja emisija stakleničkih plinova). 

Grad Ilok je prepoznao važnost modernizacije sustava javne rasvjete te je proveo rekonstrukciju 
postojeće rasvjete na području cijelog Grada. To je napravljeno u skladu sa i danas važećom normom 
HRN EN 13201. Zastarjela i neefikasna rasvjetna tijela zamijenjena su visokoučinkovitim svjetiljkama u 
koje su ugrađivani LED i visokotlačni natrijevi svjetlosni izvori, čime su ostvarene značajne energetske 
uštede, povećana sigurnost u prometu, te smanjeno svjetlosno onečišćenje. Dodatno, u većinu rasvjetnih 
tijela ugrađeni su kontroleri koji omogućuju prigušenje rasvjete u kasnim noćnim satima. Svjetiljke s 
unaprijed programiranim kontrolerima automatski prilagođavaju intenzitet svjetla u definiranim 
vremenskim intervalima. Na taj način, tijekom kasnih noćnih sati, kada je promet smanjen, rasvjeta se 
optimizira, što doprinosi dodatnim uštedama energije i smanjenju nepotrebnog osvjetljenja. 

U budućem razvoju sustava javne rasvjete, posebice prilikom izgradnje nove infrastrukture, potrebno je 
pridržavati se važećih normi (HRN EN 13201) za cestovnu rasvjetu. Osim toga bitno je usklađivati 
tehnološki napredak sa  zaštitom okoliša kako bi se postigla ravnoteža između zahtjeva modernog života i 
očuvanja prirodnih resursa.  Analizom po pojedinim lokacijama potrebno je  identificirati ciljeve i potrebe 
za javnom rasvjetom, uzimajući u obzir karakteristike područja poput zaštite okoliša, prometa i 
sigurnosti. Postavljanje minimalnih standarda osvjetljenja prilagođenih svakoj pojedinoj lokaciji bitno je 
za osiguravanje adekvatne rasvjete i poštivanje specifičnih zahtjeva kako bi javna rasvjeta Grada Iloka bila 
modernizirana, učinkovita i ekološki prihvatljiva, na zadovoljstvo građana i uz poštivanje prirodnih i 
kulturnih vrijednosti. 

Ovaj Plan rasvjete stoga uspostavlja strateški okvir za upravljanje i razvoj sustava javne rasvjete Grada 
Iloka. Njegovom provedbom ostvarit će se višestruke koristi: od povećanja sigurnosti i kvalitete života 
građana do zaštite okoliša i kulturne baštine, uz racionalno korištenje energije. 
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 Prilog 1 – grafički dio Plana rasvjete 

Prilog 1 sadrži grafički dio Plana rasvjete, odnosno kartografski prikaz zona rasvijetljenosti koji je 

priložen uz ovaj dokument u punoj rezoluciji u PDF obliku pod nazivom „Prilog 1_kartografski 

prikaz zona rasvijetljenosti Grada Iloka“. Slika 2 prikazuje isječak kartografskog prikaza 

koji je preuzet iz priloženog originalnog dokumenta. 
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Prilog 2 – atributne tablice 

Atributna tablica: Zona rasvijetljenosti E0 
 

Z
O

N
A

 R
A

SV
IJ

E
T

L
JE

N
O

ST
I 

E
0

 
Naziv atributnog 

polja 

Alias 

atributnog 

polja 

Tip 

atributnog 

polja 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS 
Niz 

znakova 
Grad Ilok 

mb_jls 
Matični broj 

JLS 
Niz 

znakova 

 

02576899 

godina 
Godina 

donošenja 

Plana rasvjete 
Broj 2025 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz 

znakova 
zona_E0 

opis_pod Opis područja 
Niz 

znakova 

gospodarske šume 

(Š1) 

vodena površina 

rijeke Dunav 

uključujući i rukavce i 

mrtvice, te druge 

veće vodene površine 

(V) 

rekreacijski ribnjaci 

(RI) 

svj_od Svjetlostaj od 
Datum 

vrijeme 
00:00 

 

svj_do Svjetlostaj do 
Datum 

vrijeme 
03:00 

svj_tip 
Tip 

svjetlostaja 

Niz 

znakova 
N/A 

povrsina Površina u ha Broj 3554 

zastita Mj 
Niz 

znakova 
 

Ne 
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Atributna tablica: Zona rasvijetljenosti E1 

 
 

Z
O

N
A

 R
A

SV
IJ

E
T

L
JE

N
O

ST
I 

E
1

 
Naziv 

atributnog 

polja 

Alias 

atributnog polja 

Tip 

atributnog 

polja 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Ilok 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 
 

02576899 

godina 
Godina donošenja 

Plana rasvjete 
Broj 2025 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz znakova zona_E1 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

osobito vrijedno obradivo 

tlo (P1) 

ostala obradiva tla (P3) 

ostalo poljoprivredno tlo, 

šume i šumsko zemljište 

(PŠ) 

akumulacija za obranu od 

poplava (AP) 

svj_od Svjetlostaj od Datum vrijeme 00:00 
 

svj_do Svjetlostaj do Datum vrijeme 03:00 

svj_tip Tip svjetlostaja Niz znakova Godišnji 

povrsina Površina u ha Broj 8651 

zastita Mj Niz znakova Ne 
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Atributna tablica: Zona rasvijetljenosti E2 

 

 

Z
O

N
A

 R
A

SV
IJ

E
T

L
JE

N
O

ST
I 

E
2

 

Naziv 

atributnog 

polja 

Alias 

atributnog 

polja 

Tip atributnog 

polja 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Ilok 

mb_jls 
Matični broj 

JLS 
Niz znakova 02576899 

godina 
Godina 

donošenja 

Plana rasvjete 
Broj 2025 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz znakova zona_E2 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

izgrađeni dio građevinskog 
zemljišta 
neizgrađeni i uređeni dio 
građevinskog zemljišta 
gospodarske namjene: 
ugostiteljsko-turistička 
namjena (T) 
pristanište/luka: riječno 
putničko pristanište/luka 
(L1), riječno teretno 
pristanište/luka (L2) 
zona javne i društvene 
namjene “Principovac” (D) 
sportsko-rekreacijska 
namjena (R) osim ako 
površinu dijeli s namjenom 
koja pripada zoni 
rasvijetljenosti nižoj od E2 

svj_od Svjetlostaj od Datum vrijeme 00:00 
 

svj_do Svjetlostaj do Datum vrijeme 03:00 

svj_tip 
Tip 

svjetlostaja 
Niz znakova Godišnji 

povrsina Površina u ha Broj 629 

zastita Mj Niz znakova Ne 
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Atributna tablica: Zona rasvijetljenosti E3 

 

 

Z
O

N
A

 R
A

SV
IJ

E
T

L
JE

N
O

ST
I 

E
3

 

Naziv 

atributnog 

polja 

Alias 

atributnog polja 
Tip atributnog 

polja 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Ilok 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02576899 

godina 
Godina donošenja 

Plana rasvjete 
Broj 2025 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz znakova zona_E3 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

gospodarske namjene: 
proizvodne (I), 
komunalno-servisna zona 
(K3) 
prometnice 

svj_od Svjetlostaj od Datum vrijeme 00:00 
 

svj_do Svjetlostaj do Datum vrijeme 03:00 

svj_tip Tip svjetlostaja Niz znakova Godišnji 

povrsina Površina u ha Broj 72 

zastita Mj Niz znakova Ne 
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Prilog 3. - Popis referentne dokumentacije 

Zakoni: 

1. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 

o NN 14/19 

o NN 114/11 (prethodna verzija, gdje je relevantno) 

Pravilnici: 

2. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima 

o NN 128/20 

3. Pravilnik o mjerenju i praćenju rasvijetljenosti okoliša 

o NN 22/23 

4. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje ili 

rekonstrukcije vanjske rasvjete 

o NN 22/23 

Hrvatske norme: 

5. HRN EN 13201 - Cestovna rasvjeta 

o HRN EN 13201-1:2015 - Odabir razreda rasvjete. 

o HRN EN 13201-2:2015 - Izračunavanje performansi rasvjete. 

o HRN EN 13201-3:2015 - Računalne metode. 

o HRN EN 13201-4:2015 - Metode mjerenja performansi rasvjete. 

o HRN EN 13201-5:2015 - Energetske performanse. 

6. HRN EN 12464-2:2014 - Rasvjeta unutarnjih i vanjskih radnih mjesta 

Prostorni planovi: 

Plan rasvjete  Grada Iloka usklađen je sa slijedećim strateškim dokumentima: 

 

 Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije – Odluka o donošenju objavljena u Službenom 

vjesniku VSŽ br. 7/02, s kasnijim izmjenama i dopunama: 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 14/20 i 22/21. 

(Ovaj županijski plan daje strateške smjernice u prostornom uređenju cijele županije.) 

 

 Prostorni plan uređenja Grada Iloka (PPUG Ilok) – Donesen 2006. (Sl. vjesnik VSŽ br. 17/06), te 

izmjene i dopune: I. izmjena 2011. (Sl. vj. 16/11), II. ciljana izmjena 2015. (Sl. vj. 2/15), III. izmjena 

2019. (Sl. vj. 17/19). Pročišćeni tekst PPUG Ilok objavljen je 2020. (Sl. vj. 2/20)  


